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电力设备预防性试验规程

八、套管
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9 套管

9.1 套管的试验项目、周期和要求见表 20。

注：1.充油套管指以油作为主绝缘的套管；

2. 油纸电容型套管指以油纸电容芯为主绝缘的套管；

3. 充胶套管指以胶为主绝缘的套管；

4. 胶纸电容型套管指以胶纸电容芯为主绝缘的套管；

5. 胶纸型套管指以胶纸为主绝缘与外绝缘的套管(如一般室内无瓷套胶纸套管)。

9.2 各类试验项目

定期试验项目见表 20 中序号 1、2。

大修后试验项目见表 20 中序号 1、2、3、4、5。

表 20 套管的试验项目、周期和要求

序号 项 目 周 期 要 求 说 明

1
主绝缘及电容型
套管末屏对地绝
缘电阻

1)1～3 年
2) 大修( 包括主设
备大修)后
3) 必要时

1)主绝缘的绝缘电阻值不应低于 10000MΩ

2)末屏对地的绝缘电阻不应低于 1000MΩ
采用 2500V 兆欧表

2
主绝缘及电容型
套管对地末屏
tgδ 与电容量

1)1～3 年
2) 大修( 包括主设
备大修)后
3)必要时

1)20℃时的tgδ(%)值应不大于下表中数值： 1)油纸电容型套管的 tgδ一般不

进行温度换算，当 tgδ与出厂值

或上 一次测 试值比 较有明 显增

长或接近左表数值时，应综合分

析tgδ与温度、电压的关系。当

tg δ随温度增加明显增大或试

验电压由 10kV 升到
U m / 3

时，tg δ增量超过±0.3%，不应继

续运行

2)20kV 以下纯瓷套管及与变压

器油连通的油压式套管不测 tgδ

3)测量变压
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3
油中溶解气体色
谱分析
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